ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO KRANJ
Gosposvetska 12, 4000 KRANJ
tel: 04 2017 100 fax: 04 2017 113

JP Komunala Vodiee, d.0.0.
JAVNO PODJETJE KOMUNALA VODICE d.o.o. prsto 24 -12- 2012
KOPITARJEV TRG 1 e

Stevilka:
1217 VODICE

Referent:

Datum: 20.12.2012
Mnenje: 522-364 /2012

POROCILO O MERITVAH IN VREDNOTENJE

Dne 13.12.2012 smo v okviru notranjega nadzora iz ¢rpali$éa in omreZja vodovoda Vodice
odvzeli §tiri (4) vzorce pitne vode za mikrobioloske preiskave.

Vzorenje pitne vode smo opravili v skladu s standardoma SIST EN ISO 5667-1:2007 in
SIST ISO 5667-5:2007. Hranjenje in ravnanje z vzorci smo opravili po dolo¢ilih standarda
SIST EN ISO 5667-3:2004.

Podatki o temperaturi in vremenskih pogojih so razvidni iz priloZene fotokopije zapisnika o
odvzemu pitne vode.

Rezultate mikrobioloskih preiskav odvzetih vzorcev pitne vode smo primerjali s Pravilnikom
o pitni vodi (Ur. 1. RS, §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09). Podatki so zbrani v tabeli 1.

Tabela 1: Laboratorijski rezultati in terenske meritve

Vzorec pitne vode Terenske meritve
. X " - Prosti
LT Odvzemno mesto Mﬂ(robloloﬁke . Flzlk'alno kemljs_ke preostali | T vode | Organolepti¢na
odvzema preiskave — obseg in | analize— obseg in o
h . klor °O) ocena
vzrok neskladnosti | vzrok neskladnosti
(mg/1)
. skladen R
Vodice, Vrtec / 0,12 10,7 sprejemljiva
MR
- ) skladen T
¢rpali§€e Kuharjev borst MR / / 11,5 sprejemljiva
13.12.12
vodohran Bukovica sklizdRen / 0,10 9,4 sprejemljiva
vodohran Repnje Skl{i%en / 0,10 9,8 sprejemljiva
Legenda: /... vzorec za preiskavo ni bil odvzet.
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Porodila se brez pisnega soglasja ZZV Kranj ne sme kopirati, razen v celoti.



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO KRANJ

Mnenje

Glede na obseg opravljenih mikrobioloskih preiskav so odvzeti vzorci pitne vode iz javnega
vodovoda Vodice skladni z dologili Pravilnika o pitni vodi (Ur. 1. RS, $t. 19/04, 35/04, 26/06,
92/06 in 25/09).

Odvzet je bil tudi vzorec vode iz vodnjaka Dobrusa, ki ni prikljuden na javno vodovodno
omreZje. Glede na obseg opravljenih mikrobioloskih preiskav je vzorec skladen s
pravilnikom.

Lepo vas pozdravljamo!

Pripravil: \ L
Andrej Obronek, diplfm@/\ " )

! / "
Vodja za podrogje pitrie vode: Vodja oddelka za higi{fcnoz
Franc Ribnikar, dipl. san.inZ. dr. Gregor Muri \
Priloge:

- Porotilo o mikrobiolo§kem preskusu pitne vode - protokol PV/ 4229 do 4233,
- Fotokopije zapisnikov o odvzemu pitne vode.

Stevilo izvodov in prejemniki:
- JP Komunala Vodice, d.o.o.: 1 izvod,
- Arhiv ZZV: 1 izvod.

Opombea:
- ZIRS, enota Kranj je prejemnik enega izvoda vseh Porotil o preskusu vode.
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Porocila se brez pisnega soglasja ZZV Kranj ne sme kopirati, razen v celoti.



. ZAvoD zA ZDRAVSTVENO VARsSTVO KRANJ
%, Gosposvetska ulica 12, p.p. 128, 4001 Kranj

" Laboratorij za sanitarno mikrobiologijo

tel. 04 2017 142, 04 2017 131, fax. 04 2017 113

Protokol: PV/4230
Status: Konéni, Verzija: 1.00

POROCILO O MIKROBIOLOSKEM PRESKUSU - PITNE VODE

Posiljatelj: ZZV KRANJ - ENOTA ZA HIGIENO PREHRANE
Narocnik, Plaénik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA VODICE, d.o.0., KOPITARJEV TRG 1, 1217 VODICE
Lastnik: OBCINA VODICE, KOPITARJEV TRG 1, 1217 VODICE

Poslano v vednost: posiljatelju, naro¢niku
ZDRAVSTVENI INSPEKTORAT RS ENOTA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRAN

Sprejem: 13.12.2012 ob 13:00, Preiskano do: 17.12.2012
Namen odvzema: Pogodba Vzorce prinesel: Andrej Obronek

Vzorec:  Pitna voda iz érpali§¢

Lokacija: VODOVOD VODICE - IZVIR
Odvzemno mesto; ¢rpalisée Kuharjev Borst
Odvze!: Andrej Obronek

Datum odvzema; 13.12.2012 ob 11:20
Stanje ob prevzemu: ustrezno

Preiskava: Redna preiskava pitne vode - Membranska filtracija
Zahtevek: Mikrobioloski preskus po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS §t.19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09).

PARAMETER METODA PREISK. [KRITERIJ REZULTAT ENOTA OCENA ZACETEK
KOLICINA KONEC
Escherichia coli SISTENISO 100m [0 0 CFU/M00 ml | SKLADEN 13.12.2012
9308-1:2001/ | 14.12.2012
| _ AC: 2009 __ _ , B
'Koliformne bakterije SISTEN ISO 100m [0 0 r’CFU/1 00 ml | SKLADEN 13.12.2012
9308-1:2001/ 14.12.2012
AC: 2009 ! , 1 §
Stevilo kolonij SISTENISO 1 ml brez neobicajnih | <4 # CFU/mI / 13.12.2012
|pri 22+2°C 6222:1999 - sprememb _ 17.12.2012
Stevilo kolonij SISTEN SO 1ml 100 <4 \CFUmI SKLADEN 13.12.2012
pri 36+2°C 6222:1999 ; __ 117.12.2012

OCENA#: Kiiteriji za OCENO parametrov so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur. I. RS, §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).
OCENA je primerjava rezultatov z navedenimi kriteriji.

OPOMBA: RAZLAGA NACINA PODAJANJA REZULTATOV ZA $TEVILO PRESTETIH KOLONIJ V OBMOCJU DO 10:
Ni najdeno: 0 (velja tudi za metodo MPN)
Najdeno 1-3: <4
Najdeno 4-9: ocenjeno

.'/ /“1 =

Odgovorna|dseba: Vodja laboraforija:
Tatjana Patl|cafdr.yet. med. Tatjana Pavlica/dr.vet. med.
spec.hig.zivil\z 2ivil) anAmikrobiol. spec.hig.zivi isan.mikrobiol.

SLOVENSKA \ : - / k.

AKREDITACUJA W\ L 1

SIST EN ISO/IEC 17025 = |
‘ LP-036 Rezultati, oznaCeni z # se nana3ajo na neakreditirano dejavnost.
Rezultati preskusa se nanasajo izkljucno na preskusani vzorec. Ocena velja, € je-bilo vzoréenje izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi. V Kranju, 18.12.2012
Porocilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene. Stran: 1 0d 1

Podatki o merilni negotovosti in validacijah metod so na voljo v pregled v laboratoriju.




ZavoDp zA ZDRAVSTVENO VARsTVO KRANJ

® Gosposvetska ulica 12, p.p. 128, 4001 Kranj
Laboratorij za sanitarno mikrobiologijo

tel. 04 2017 142, 04 2017 131, fax. 04 2017 113

Protokol: PV/4229
Status: Kon¢ni, Verzija: 1.00

POROCILO O MIKROBIOLOSKEM PRESKUSU - PITNE VODE

Posiljatel]: ZZV KRANJ - ENOTA ZA HIGIENO PREHRANE
Naroénik, Plaénik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA VODICE, d.o.0., KOPITARJEV TRG 1, 1217 VODICE
Lastnik: OBCINA VODICE, KOPITARJEV TRG 1, 1217 VODICE

Poslano v vednost: posiljatelju, naroéniku
ZDRAVSTVENI INSPEKTORAT RS ENOTA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ

Sprejem: 13.12.2012 ob 13:00, Preiskano do: 17.12.2012
Namen odvzema: Pogodba Vzorce prinesel: Andrej Obronek

Vzorec:  Pitna voda iz omrezja

Lokacija: VODOVOD VODICE - OMREZJE
Odvzemno mesto: vrtec Vodice
Odvzel, Andrej Obronek

Datum odvzema: 13.12.2012 ob 10:50
Stanje ob prevzemu:  ustrezno

Preiskava; Redna preiskava pitne vode - Membranska filtracija
Zahtevek: Mikrobiologki preskus po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS §t.19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09).

PARAMETER METODA PREISK. |KRITERIJ REZULTAT ENOTA OCENA ZACETEK |

KOLICINA KONEC |

Escherichia coli SIST EN ISO 100 ml 0 0 CFU/100 ml | SKLADEN 13.12.2012 |
9308-1:2001/ 14.12.2012

| AC: 2009 (it _ — |
Koliformne bakterije SIST EN ISO 100 mi 0 0 CFUM00 ml | SKLADEN 13.12.2012

9308-1:2001/ 14.12.2012 |

AC: 2009 | B

Stevﬂo kolonij SISTEN ISO 1 ml brez neobicajnih 0 CFU/ml / 13.12.2012 |
pri 2242°C |6222 1999 | sprememd B 17.12.2012_
Stewlo kolonij |SIST EN 1SO 1ml 100 0 CFU/ml SKLADEN 13.12.2012
Ipri 36+2°C 16222:1999 - ~17.12.2012

OCENA:  Kiiteriji za OCENQ parametrov so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur. |. RS, &t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).
OCENA je primerjava rezultatov z navedenimi kriteriji.

OPOMBA: RAZLAGA NACINA PODAJANJA REZULTATOV ZA STEVILO PRESTETIH KOLONIJ V OBMOCJU DO 10:
Ninajdeno: 0 (velja tudi za metodo MPN)
Najdeno 1-3: <4
Najdeno 4-9: ocenjeno

_ T /)< . W
> |
Odgovorna oseba: Vodja laboratgrjja:
_—Fatjana Pavlica dr.vet. med. - Tatjana Pavlica dr.vet. med.
spec.hig.Zivil z Zivil.san.mikrobiol. ) ' spec.hig.Zivil\z izvik$an. mikrobiol.
- SLOVENSKA AP (< _ B
‘ AKREDITACLJA
SIST EN ISOANIEC 17025
g s
Rezultati preskusa se nana3ajo izklju¢no na preskusani vzorec. Ocena velja, ¢e je bilo vzor&enje izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi. V Kranju, 17.12.2012
Porocilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene. Stran: 1 0d 1

Podatki o merilni negotovosti in validacijah metod so na voljo v pregled v laboratoriju.



' ZavoD zA ZDRAVSTVENO VARsTVvO KRANJ

0 Gosposvetska ulica 12, p.p. 128, 4001 Kran;
2 Laboratorij za sanitarno mikrobiologijo

; tel. 04 2017 142, 04 2017 131, fax. 04 2017 113

Posiljatel]:

Protokol: PVI4231
Status: Konéni, Verzija: 1.00

POROCILO O MIKROBIOLOSKEM PRESKUSU - PITNE VODE

ZZV KRANJ - ENOTA ZA HIGIENO PREHRANE

Narotnik, Plaénik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA VODICE, d.o0.0., KOPITARJEV TRG 1, 1217 VODICE

Lastnik:

OBCINA VODICE, KOPITARJEV TRG 1, 1217 VODICE

Poslano v vednost: posiljatelju, naroéniku

Sprejem:

Namen odvzema:

ZDRAVSTVENI INSPEKTORAT RS ENOTA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ

13.12.2012 ob 13:00, Preiskano do: 17.12.2012

Pogodba Vzorce prinesel: Andrej Obronek

Vzorec:

Pitna voda iz omrezja

Lokacija: VODOVOD VODICE - OMREZJE
Odvzemno mesto: vodohran Bukovica

Odvzel: Andrej Obronek

Datum odvzema: 13.12.2012 ob 11:45

Stanje ob prevzemu: ustrezno

Preiskava: Redna preiskava pitne vode - Membranska filtracija
Zahtevek: Mikrobioloski preskus po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS §t.19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09).

'PARAMETER METODA PREISK. |KRITERIJ REZULTAT ENOTA OCENA 'ZACETEK

_ | KOLICINA — ' KONEC

‘Escherichia coli SISTEN ISO i100 ml 0 0 CFU/M00 m! | SKLADEN 13.12.2012
9308-1:2001/ | | 14.12.2012

; AC. 2009 | B il | -

|Koliformne bakterije SIST EN ISO 100 ml 0 0 CFUM00 ml | SKLADEN 13.12.2012
9308-1:2001/ ‘ (14.12.2012

AC:2009 | i

Stevilo kolonij SISTEN ISO 1ml brez neobicajnih |0 CFU/ml / 13.12.2012

|pri22£2°C §222:1999 sprememb - _ | 117.12.2012 |

| Stevilo kolonij SISTEN ISO il 100 0 'CFU/ml SKLADEN 13.12.2012 |

|pri 36+2°C 6222:1999 - - 17.12.2012 |

OCENA:  Kriteriji za OCENO parametrov so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur. I. RS, 8t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

OCENA je primerjava rezultatov z navedenimi kriteriji.
OPOMBA: RAZLAGA NACINA PODAJANJA REZULTATOV ZA STEVILO PRESTETIH KOLONIJ V OBMOCJU DO 10:

Ninajdeno: 0 (velja tudi za metodo MPN)

Najdeno 1-3: <4
Najdeno 4-9: ocenjeno

i
rall
Odgovorna oseba: Vodja laboratofija:
——Tatjana Pavlica dr.vet.med. Tatjana Pavliga dr,vet.med.
spec.hig.zivil z Zivﬂ./san.mikrobiol. spec.hig.Zivil % iE‘yzsi)mikrobiol,
& o (o= ' - o T
S e 70z

) o
Rezultati preskusa se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Ocena velja, ¢e je bilo vzorgenje izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi.
Porogilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Podatki o merilni negotovosti in validacijah metod so na voljo v pregled v laboratoriju.

V Kranju, 17.12.2012
Stran; 1 0d 1



ZAvOoD zA ZDRAVSTVENO VARsTVO KRANJ
Gosposvetska ulica 12, p.p. 128, 4001 Kranj

Laboratorij za sanitarno mikrobiologijo
tel. 04 2017 142, 04 2017 131, fax. 04 2017 113

Protokol: PVI4232

Status: Konéni, Verzija: 1.00
POROCILO O MIKROBIOLOSKEM PRESKUSU - PITNE VODE
Posiljatelj: ZZV KRANJ - ENOTA ZA HIGIENO PREHRANE
Narocnik, Pla¢nik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA VODICE, d.o.o0., KOPITARJEV TRG 1, 1217 VODICE
Lastnik: OBCINA VODICE, KOPITARJEV TRG 1, 1217 VODICE
Poslano v vednost. posiljatelju, naro€niku
ZDRAVSTVENI! INSPEKTORAT RS ENOTA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ
Sprejem:; 13.12.2012 ob 13:00, Preiskano do: 17.12.2012
Namen odvzema: Pogodba Vzorce prinesel. Andrej Obronek o
Vzorec:  Pitna voda iz omreija
Lokacija: VODOVOD VODICE - OMREZJE
QOdvzemno mesto: vodohran Repnje
Odvzel: Andrej Obronek
Datum odvzema: 13.12.2012 ob 12:05
Stanje ob prevzemu: ustrezno
Preiskava: Redna preiskava pitne vode - Membranska filtracija
Zahtevek: Mikrobioloski preskus po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS §t.19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09).
PARAMETER METODA PREISK. |KRITERIJ REZULTAT ENOTA OCENA ZACETEK |
KOLICINA 2 ola KONEC \
Escherichia coli SISTEN ISO 100 ml 0 0 CFU/M00 ml | SKLADEN 13.12.2012
9308-1:2001/ | 14.12.2012
| |AC: 2009 | | |
Koliformne bakterije SISTEN ISO 100ml |0 0 [CFUM00 ml | SKLADEN 13.12.2012 |
9308-1:2001/ | 14.12.2012 |
|AC: 2009 | | - | | |
Stevilo kolonij [SIST EN ISO 1 ml |brez neobigajnin |0 |CFU/ml |/ 13.12.2012
pri 22+2°C 16222:1999 !§gr_@g_@1b_ | | 17.12.2012 |
Stevilo kolonij SIST EN ISO 1ml 1100 0 CFU/ml | SKLADEN 13.12.2012
pri 36+2°C [6222:1999 B | 117.12.2012 |
OCENA:  Kiriteriji za OCENO parametrov so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur. |. RS, §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

OCENA je primerjava rezultatov z navedenimi kriteriji.

OPOMBA:

Ninajdeno: 0 {velja tudi za metodo MPN)

Najdeno 1-3: <4

Najdeno 4-9: ocenjeno

RAZLAGA NACINA PODAJANJA REZULTATOV ZA STEVILO PRESTETIH KOLONIJ V OBMOCJU DO 10:

Vi

/

‘Odgovorna oseba:
—Taljana Pavlica dr.vet. med.

sL0'
AKREDITACUJA
SIST EN ISO/TEC 17025

‘w-ou

Rezultati preskusa se nana$ajo izklju¢no na preskusani vzorec. Ocena velja, e je bilo vzorgenje izvedeno v skiadu z veljavnimi predpisi.
Porodilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

spec.hig.Zivil z Ziyil.san.mikrobiol.

Podatki o merilni negotovosti in validacijah metod so na voljo v pregled v laboratoriju.

Vodja labor, l:gja:

Tatjana Paylicg gr.vet.med.
spec.hig.Zivil 2/2vilsan.mikrobiol.

1

V Kranju, 17.12.2012
Stran: 1 0d 1



ZAavoD zA ZDRAVSTVENO VARsTVO KRANJ

m Gosposvetska ulica 12, p.p. 128, 4001 Kran;
Laboratorij za sanitarno mikrobiologijo
tel. 04 2017 142, 04 2017 131, fax. 04 2017 113

Protokol: PV/4233
Status: Konéni, Verzija: 1.00

POROCILO O MIKROBIOLOSKEM PRESKUSU - PITNE VODE

Posiljatel]: ZZV KRANJ - ENOTA ZA HIGIENO PREHRANE
Naro&nik, Plaénik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA VODICE, d.o.0., KOPITARJEV TRG 1, 1217 VODICE
Lastnik: OBCINA VODICE, KOPITARJEV TRG 1, 1217 VODICE

Poslano v vednost: posiljatelju, naroéniku
ZDRAVSTVENI INSPEKTORAT RS ENOTA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ

Sprejem: 13.12.2012 ob 13:00, Preiskano do: 17.12.2012
‘Namen odvzema: Pogodba - Vzorce prinesel: Andrej Obronek

Vzorec:  Pitna voda iz vodnjaka - Dobrusa

Odvzel: Andrej Obronek
Datum odvzema: 13.12.2012 ob 12:20
Stanje ob prevzemu: ustrezno

Preiskava: Redna preiskava pitne vode - Membranska filtracija
Zahtevek: Mikrobioloski preskus po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS §t.19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09).

PARAMETER METODA PREISK. |KRITERI REZULTAT _ |ENOTA  |OCENA ZAGETEK ‘
KOLICINA KONEC
Escherichia col SISTENISO  [100ml |0 0 CFUM00 ml | SKLADEN 13.12.2012 ‘
9308-1:2001/ 14122012
 |AC2009 | | - i |
Koliformne bakterje ~ |SISTENISO  |100ml |0 [ CFUM00mI | SKLADEN 13.12.2012
| 19308-1:2001/ | 14.12.2012
| AC: 2009 | | | e
| Stevilo kolonij SISTENISO  |1ml brez neobicajnh |0 CFUmI |/ 113.12.2012 |
|pri 22:2°C 6222:1999 | sprememb | [17.12.2012 |
' Stevilo kolonij SIST EN ISO 1 ml | 100 0 CFU/mI SKLADEN 113.12.2012
|pri 36:2°C 6222:1999 | | | | 117.12.2012

OCENA:  Kriteriji za OCENO parametrov so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur. I. RS, 8t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).
OCENA je primerjava rezultatov z navedenimi kriteriji.

OPOMBA: RAZLAGA NACINA PODAJANJA REZULTATOV ZA $TEVILO PRESTETIH KOLONIJ V OBMOCJU DO 10:
Ninajdeno: 0 (velja tudi za metodo MPN)
Najdeno 1-3: <4
Najdeno 4-9: ocenjeno

Odgovorna oseba: ' Vodia laboratorija;
—Tatjana Pavlica dr.vet.med. _ Tatjana Pavlica dr.vet.med.
spec.hig.Zivil z Zivi hig.zivil z zwrl mlkroblol : ¥ teka W 7 : spec.hig.zivil z i‘\ iHsaf.mjkrobiol.
i e .—-——_..________“_ T = ]
SLOVENSKA
‘ AKREDITACLIA
SIST EN ISO/1EC 17025
‘ LP-038 _
Rezultati preskusa se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Ocena velja, Ge je bilo vzorgenje izvederio v skladu z vefjavnimi predpisi. V Kranju, 17.12.2012
PoroGilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene. Stran: 1 0d 1

Podatki o merilni negotovosti in validacijah metod so na voljo v pregled v laboratoriju.
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